sT521 o +6° ° Stérk ST200F K1 Kuhlanforderung 16(6) A 230V~  Cooling request
o} K2 VerfluRigerlufter 16(1,6) A 230V~ Condenser fan
o > K3 Beleuchtung 16(1,6) A 230V~  Lighting
EEN K4 Rahmenheizung 16(1,6) A 230V~ Frame heater
o S92 K5 Abtauheizung  16(1,6) A 230V~  Speed/dimmer control
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Beleuchtung - Lighting Erdung Steuerungsbox
grounding controller box
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gez.: | 18.07.2022 Obereder Schaltplan Kuhlvitrine
gepr.: Circuit diagram refrigerated display case
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